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Einleitung

4 KFV

1. Einleitung
1.1 Zielgruppe dieser Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich 
durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Montage sowie Inbetriebnahme und Wartung von Mehrfach-
verriegelungen ausgebildet und geübt ist, da die sachgerechte und sichere Montage dieser Verschlüsse ohne Fachkenntnisse 
nicht möglich ist.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• In Kombination mit automatischen Verriegelungssystemen dient der A-Öffner zur motorischen Entriegelung.

• Der A-Öffner ist zum Einbau in Haustüren aus Holz, Aluminium, Stahl oder Kunststoff im privaten Wohnungsbau sowie in 
öffentlichen Gebäuden geeignet.

• Montage und Elektroinstallation muss gemäß unserer Montage- und Installationsanleitung durchgeführt werden. Falsche 
Verdrahtung kann zur Zerstörung der Elektronik führen.

• Der A-Öffner kann über einen potentialfreien Kontakt - Schaltzeit min. 1 Sekunde - mit einem externen Zutrittskontrollsystem 
(wie z.B. Funk-, Transpondersystem, Fingerscanner) kombiniert werden.

• Gebrauchen Sie den A-Öffner nur in technisch einwandfreiem Zustand. Nehmen Sie keine Veränderungen an den Gerä-
tekomponenten vor.

• Benutzen Sie den A-Öffner nur mit Originalzubehör von KFV.

1.3 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Der A-Öffner darf nicht in Feuchträumen oder Räumen mit aggressiver Atmosphäre (wie z. B. einer Galvanik) eingebaut 

werden.

• Die Leitungslänge zwischen Netzteil und dem A-Öffner darf 13 m nicht überschreiten.

1.4 Verwendungszweck
Sämtliche, nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechende Anwendungen und Einsatzfälle sowie alle nicht 
ausdrücklich von uns erlaubten Anpassungen oder Änderungen am Produkt und allen dazugehörigen Bauteilen und Kompo-
nenten sind ausdrücklich verboten. Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung übernehmen wir keinerlei Haftung für Sach- und/
oder Personenschäden.

1.5 Sicherheitshinweise
• Alle Arbeiten am 230 V-Wechselstromnetz nur von Elektrofachkräften durchführen lassen.

• Bei allen Arbeiten am 230 V-Wechselstromnetz die aktuellen VDE-Bestimmungen (z. B. VDE 0100) sowie entsprechende 
länderspezifische Vorschriften einhalten.

• Bei bauseitiger Verlegung des Netzanschlusskabels allpolige Sicherheitstrennung herstellen.

• Bei einigen auf dem Markt befindlichen externen Zutrittskontrollsystemen wird nach dem Einschalten der Betriebsspan-
nung ein kurzer Öffnungsimpuls abgegeben. Dies kann an dem A-Öffner nach einer Spannungsunterbrechung zu einem 
Öffnungsvorgang führen. Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall beim jeweiligen Systemhersteller.

 
Bei energieführenden Leitungen die parallel zu Datenleitungen (ISDN, DSL, etc.) geführt werden, kann es zu Beeinträchtigun-
gen z.B. bei der Geschwindigkeit der Datenübertragung kommen.

1.6 Symbolerklärung

��� Fräser- bzw. Bohrerdurchmesser

��� Nutlänge

�
� Nuttiefe ab Bauteil



2. Montage
2.1 A-Öffner

Der A-Öffner wird standardmäßig nicht montiert ausgeliefert. Zur Inbetriebnahme muss der A-Öffner an eine geeignete 
KFV-Mehrfachverriegelung angeschraubt werden.

3x

2.2 Kabel verlegen
Um eine Verbindung vom Netzteil zum A-Öffner herzustellen, stehen unterschiedliche Kabeltypen zur Verfügung.
Die Anschlussbelegung an den A-Öffner ist an jedem Kabel auf einem Ring entsprechend markiert.

Achten Sie bei der Kabelverlegung hinter der Stulp darauf, dass die Treibstangen oder andere bewegliche Teile das Kabel 
nicht beschädigen können.

Die Abschirmung  muss auf der Netzteilseite an Masse angeschlossen werden. Auf der A-Öffner-Seite ist kein Anschluss der 
Abschirmung erforderlich.

2.3 Netzteil montieren
Montieren Sie das gelieferte Netzteil entsprechend der beiliegenden Montageanleitung. 

Montage
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2.4 Anschlüsse

Anschlüsse
Typ 

A

Typ 

B
Funktion

2, 3 Betriebsspannung 24 V DC
Klemme 2 = + Plus
Klemme 3 = -- Minus

4 Externes Entriegelungssignal.
Wird an diese Klemme +24 V DC für  ≥ 
1sec. angelegt, so findet ein Öffnungs-
vorgang in beiden Betriebsarten statt

 

2.5 Kabelstecker für A-Öffner

2
3

4

Der Stecker kann zur leichteren Montage des A-Öffners nach oben 
abgezogen werden.
Die Beschriftung zeigt die Einsteckpositionen der einzelnen Kabel an.

2.6 Kabeltypen
Typ F

Wird immer gemeinsam mit Typ B eingesetzt. Kabel-
kennung

Ringfarbe Kabelfarbe Funktion

0 schwarz grau -

1 braun gelb -

2 rot weiß Betriebsspannung (+) 24 V DC

3 blau braun Betriebsspannung (--) Minus

4 gelb grün externes Entriegelungssignal

7 violett rosa -

0

1

2

3

4

7

Montage
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Typ B

Wird immer gemeinsam mit Typ F eingesetzt.

0

1

4

7

+

-

Kabel
kennung

Ringfarbe Kabelfarbe Funktion

0 schwarz grau -

1 braun gelb -

4 gelb grün externes Entriegelungssignal

7 violett rosa -

-- blau braun Betriebsspannung (--) Minus

+ rot weiß Betriebsspannung (+) 24 V DC

weiß blau Abschirmung

Typ E

Kabel Typ E (Anschluss A-Öffner/Netzteil)

4

+

4

+

Kabel
kennung

Ringfarbe
Kabelfar-

be
Funktion

4 gelb grün externes Entriegelungssignal

-- blau braun Betriebsspannung (--) Minus

+ rot weiß Betriebsspannung (+) 24 V DC

weiß blau Abschirmung

2.7 Taster auf der Türinnenseite
(optional) Materialnummer: 3386310

Der Taster an der Türinnenseite ermöglicht ein Öffnen ohne mechanischen Schlüssel.

• Kabel (Länge 750 mm), mit den Klemmen des A-Öffners 2 u. 4 
verbinden.

• Bohrung 18 mm ohne Dübel bzw. 20 mm mit Dübel bohren. 

• Dübel für eine Snap-In Montage liegt bei.

Montage

711.2015 KFV



2.8 Anschlussplan A-Öffner Typ A

1

3

7

2

4

5

6

13 mm

Position Bezeichnung
1 Zuleitung 230 V AC (L; N; PE)

2 Netzteil

3 KFVkeyless (optional)

4 Externe Entriegelung (optional)

5 Leitungslänge max. 13 Meter (vom A-Öffner zum Netzteil)

6 Taster Türinnenseite (optional)

7 A-Öffner

Technischen Daten

Montage
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Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 %

Umgebungstemperatur in der Tür -- 10 bis + 45 °C

Maße Breite 16 mm, Höhe ca. 252 mm, Tiefe 49 mm + Stulpbreite

Versorgungsspannung 24 V DC max. 500 mA

Kabeltypen

Typ LIYCY

Umgebungstemperatur bewegt -- 5 bis + 50 °C

Umgebungstemperatur unbewegt -- 20 bis + 70 °C

Montage

Alle Maßangaben in mm 911.2015 KFV



3. Anhang
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Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 2051 278-0
Telefax: +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux  Telefon: +31 85 4861080

China  Telefon: +86 316 5998198

Deutschland  Telefon: +49 271 39310

Frankreich  Telefon: +33 3 89618131

Großbritannien  Telefon: +44 2476 622000

Italien  Telefon: +39 02 9353601

Österreich  Telefon: +43 6225 8301

Polen  Telefon: +48 77 4477700

Russland  Telefon: +7 495 7211762

Schweiz  Telefon: +41 33 3461010

Südkorea  Telefon: +82 31 7985590

Türkei  Telefon: +90 216 5934151

Ukraine  Telefon: +380 44 4637979

Ungarn  Telefon: +36 76 500810

Weißrussland  Telefon: +375 17 3143988

Unsere internationalen Anschriften

fi nden Sie unter: www.siegenia.com
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